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Installationsvejledning ABDL 5000 
 

1. Central opsættes et egnet sted 

2. Detektorer opsættes i henhold til DBI retningslinje 231. 

https://brandogsikring.dk/files/Pdf/Retningslinjer/FS_231_ABDL_Systemgodk_2_1995.pdf 

3. Der trækkes kabler i henhold til nedenstående diagram 

4. Hvis der er behov for at bruge kontaktsæt A2 skal der enten bruges ekstern forsyning, ellers lægges 

der en ”lus” mellem klemme 1 & 4 (Se diagram) 

5. Husk at der skal opsættes separat afbryder/udløsertryk ved alle døre for at kunne lukke dem 

enkeltvis uden alarmtilstand. (Se diagram) 

6. Detektorkreds skal være enkeltkreds og afsluttes med den medfølgende EOL (2K2) 

7. Afprøv alle funktioner på centraludstyr og test alle detektorer med testrøg 

8. I forbindelse med test tryk på ”RESET” Orbis detektoren blinker hurtigt og er i denne tilstand mere 

følsom for testgas. 

 

 
For Fuga diagram se bagside 
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